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W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia uprzejmie informujemy, ze
istnieje mozliwos¢ przylaczenia do sieci ENEA Operator wnioskowanego obiektu,

W zalaczeniu przesylamy warunki przylqezenia oraz projekt umowy o przylgczenie do sieci. Projekt
umowy o przylqczenie do sieci zaklada, ze wybor wykonawcy przytacza dokonany zostanie przez
ENEA Operator.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkow i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie
umowy o przylaczenie prosimy o uzupeinienie jej w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot
do ENEA Operator obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z
okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Informujemy, ze Wnioskodawca moze dokona¢ samodzielnego wyboru wykonawcy przytacza
elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Wnioskodawce takiej decyzji, ENEA Operator
zobowiazuje si¢ kupi¢ od Wnioskodawcy przytacze za ceng okreélona na podstawie zalaczonego
cennika. W takim przypadku oplata za przylaczenie pozostanie niezmienna w stosunku do
przedstawionego obecnie projektu umowy o przyiqezenie do sieci, czyli naliczona begdzie zgodnie z
obowiazujaca Taryfq. W przypadku podjecia decyzji o samodzielnym powierzeniu wykonania
przylacza wybranemu przez siebie wykonawcy prosimy o pisemne wystapienie z takim wnioskiem. Na
podstawie wniosku przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylqczenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczacej kupna przytacza od Wnioskodawey
sq wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw przylaczenia, tj. przez okres 2 lat, z tym
zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe w zakresie oplaty za przylaczenie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowiazujacej Taryfy oplat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15-01-2009r.
W razie zmiany Taryfy oplat za przylaczenie dla ENEA Opnrdtor zastosowane beda oplaty i ceny
aktualne w chwili zawierania umowy o przquczeme do sieci.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w RD Zielona Géra
nr telefonu 45 — 40 — 243, 32 — 81 — 243, pok. 215.

Tres¢ obowiazujacej ,.Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej™ dostepna jest na stronie
internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl
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Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0. 0.

charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: |budynek archiwum |
|Zielona Gora ul. Wojska Polskiego nr dziatki 162/31 |
warunkl dotycza {oblektu projektowanego ]

z moca przylaczeniowa kW na napigclu 0,4 kV
zakwalifikowanego do grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
projektowane ziacze ZKP-1 w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego przy wjezdzie na droge dojazdowa dz. 162/11

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym ENEA Operator Sp. Z 0.0,
I1.1.1 zakres nlezbednych zmian w siecl ENEA Operator: przy stupie 075/8/1 Wojska Polsklego 108 zabudowac ztacze kablowe ZK-3,
Do zlacza wprowadzi¢ kabel YAKY 4x1 20mm’ relac)i stacja transformatorowa S-2075 pole nr 4 - stup 075/8/2 - ze zlacza wykonat¢
nowy odcinek kabla tego samego typu | przekroju na ww. stup;
11.1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza: z projektowanego ziacza ZK-3 wykona¢ linig kablowa o przekroju dostosowanym do
przesylanej mocy min. YAKY 4x35mm’, ktéra zakoriczyé zlaczem kablowo-pomiarowym ZKP-1 w pasie drogowym ulicy Waojska
Polskiego przy wjezdzie na wewngtrzna droge dojazdowa dz. 162/11 do budynku archiwum.

2. w zakresie dotyczacym podmiotu przylaczanego

z projektowanego zlacza zasili¢ zalicznikowo obiekt, Rozdziatu Instalacji na przewody PE | N dokona¢ poza zigczem kablowym.

. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciskl pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci | eksploatacji urzadzen

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w czlonle pomiarowym zlacza kablowo - pomlarowego

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
3 - fazowy, bezpodrednl|

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

zabezp. przedlicznikowe Ib = 63 A wkladka bezp. topikowa przemyslowa, typ gG
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ: - tgo <04
VIll. WARTOSCI DO OBLICZEN:

moc zwarciowa 250 MVA przy t=0 w GPZ 110/15 kV Kroénleriska, prad zlemnozwarciowy lzc = 98,8 A sie¢ skompensowana

IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Uklad pracy sieci 0,4 kV ENEA Operator Sp.z0.0, - TNC
X. UWAGI DODATKOWE

1 Instalacjy wewnglrzng najezy wykonat zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzaazenia Ministra: Infrastruktury 2 dnia 12.04. 2002 r "w sprawe warunkow lechnicznych, jakom
powinny odpowiadad budynki | ich usytuowanie” (Dz U. z 2002 r. Nr 75 poz. 680)

2 instalowane urzadzenia pownny speiniaé wymagania nonm oraz posadad cdpowednie atesty Prrylaczane urzadzena powinny posiadal wymagana odpomost na zaburzenia
elsktromagnetyczne Oraz powinny byt tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swolm Srodowisku zaburze siskiromagnetycenych o wancscach przekraczaiacych odpomodt na te taburzenia
innych urzadzen wystepulqcych w tym Srodowisku

3. Zreakzowanie zasiania na podstawse przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowit bedzie podstawe 00 zawarca w umowie o Swiadczenie ustug dystrybudj lub umowie kompiaksowe|
standardowych paramalréw |akosciowych enargs elekiyczne) w zakresie odchylen czgsiollwodcl | napigoa. odksztaicenia napigoa, zawanosa poszczegoinych harmorsczmych wikatnika
dlugookrasowego migatania éwiatls, czasu trwania jednorazowe| prrerwy nieplanowanai | planowane) ofaz czasu trwania przerw nieplanowanych | planowanych w cagu roku 1godnych
przapisami obowigzujacego prawa

4 Podstaws do rozpoczecis przez ENEA Oparalor Sp 2 0 0. realizacy prac projekiowych | budowlano - montatowych ujgiych w niniejszych warunkach stanowi umowa o preylaczene

Data waznoséci warunkdw przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia




Archiwum Panstwowym w Zielonej Gorze z siedziba w miejscowosci 66-002 Stary Kisielin
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zwanym dalej Klientem.

§1

Klient oswiadcza, ze:

2.

3

[

Warunki Przylaczenia nr 907/2009 z dnia 14-07-2009r. zostaly przez ENEA Operator Sp. z o.0.
okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.

Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapily zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu,
potwierdzonych dokumentami zalaczonymi do wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia.
Zawiadomi ENEA Operator Sp. z 0.0. o kazdej zmianie zaistnialej w jego tytule prawnym do
obiektu, co potwierdzi stosownymi dokumentami..

§2
Przedmiotem umowy jest:
1.1. przylaczenie instalacji Klienta w obiekcie budynek archiwum zlokalizowanym w
miejscowosci Zielona Gora al. Wojska Polskiego dz. 162/31 do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. z mocg przytaczeniowg o wartosci 40kW na napigciu 0,4 kV,
1.2. okreslenie praw i obowiazkow stron zwiazanych z realizacjq i finansowaniem przylaczenia.
Klient zakwalifikowany jest do V grupy przylaczeniowej.
Strony zobowiazujq si¢ wspétdziata¢ dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.

§3

Strony uzgadniaja, ze dla realizacji przylaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.
konieczne jest:

l.

Wykonanie przylacza i niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. w nastepujacym
zakresie:

a) w zakresie niezbednych zmian w sieci: przy stupie 075/8/1 Wojska Polskiego 108 zabudowac
zlacze kablowe ZK-3. Do zlacza wprowadzi¢ kabel YAKY 4x120mm’ relacji stacja
transformatorowa S-2075 pole nr 4 - stup 075/8/2 - ze zlacza wykonaé nowy odcinek kabla tego
samego typu i przekroju na ww. slup

b) w zakresie dotyczacym budowy przylacza: z projektowanego zlacza ZK-3 wykonaé linig
kablowg o przekroju dostosowanym do przesylanej mocy min. YAKY 4x35mm’, ktéra zakonczy¢
















